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INCÊNDIO MGM GRAND HOTEL - Las Vegas, NV - 

Nov 21, 1980
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Shaft́ s  e  Dutos existentes  comprometeram 
definitivamente o conceito  da 

compartimentação vertical do Hotel, 
facilitando a propagação vertical da fumaça 
do incêndio, do Andar Térreo ,  diretamente 

para os andares mais altos. 
87 pessoas morreram por inalação de gases 

tóxicos, sendo que a maioria em seus 
apartamentos, sem apresentarem qualquer 
esboço de tentativa de fuga dos ambientes 

em que se encontravam. 



Evolução do fogo e da fumaça 

Foto atual do Hotel  

Dia do incêndio ï visão da frente do Hotel 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Ballyshotelcasino-lv_cropped.jpg


Aprendendo com o MGM - 1 
Å5.000 pessoas estavam no hotel em  21 de novembro de 1980; 

ÅConsiderado o segundo pior incêndio em um hotel nos Estados 
Unidos; 

ÅIncêndio iniciou-se em uma  área de preparo e venda de produtos 
comestíveis; 

ÅOs fios da fiação elétrica de um dos equipamentos de refrigeração 
entraram em curto; 

ÅO foco não foi encontrado até horas mais tarde; 

ÅUm empregado descobriu o incêndio no início da manhã, antes 
dessa área de alimentação ser aberta; 

ÅO empregado chamou a equipe de segurança e após tentou 
combater o incêndio, com extintores e mangueiras; 

ÅNão foi possível controlar o incêndio; 



Aprendendo com o MGM - 2 
ÅO incêndio se espalhou para o hall de entrada do Hotel, avançando 

rapidamente pelo cassino ; 

ÅApenas 6 minutos após de descoberto, o cassino estava totalmente 
tomado pelas chamas; 

ÅA maioria das mortes ocorreu pela inalação dos gases tóxicos da 
fumaça; 

Åhǎ Řǳǘƻǎ ŘŜ ŀǊ Řƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀœńƻ ǇƻǎǎǳƛŀƳ άŘǳƳǇŜǊǎέ ǉǳŜ 
não estavam funcionando, o que facilitou a convecção da fumaça 
por todo o sistema, consequentemente para todo o Hotel; 

ÅMuitas pessoas morreram nas escadas por conta do bloqueio 
automático das portas de acesso; 

ÅMuitas pessoas morreram dormindo por conta da fumaça que 
adentrou em seus quartos pelo sistema de ventilação; 



Aprendendo com o MGM - 3 
Å87 pessoas morreram, sendo que 84 no local e 3 posteriormente, 

nos hospitais; 

Å650 foram as pessoas feridas, sendo 14 bombeiros; 

ÅO Hotel não possuia sistema de chuveiros automáticos; 

ÅNão havia sistema de alarme automático ( detecção de incêndio), 
somente manual, sendo que não foi acionado; 

ÅaDa IƻǘŜƭ Ŧƻƛ ǾŜƴŘƛŘƻ Ŝ ǊŜŀōŜǊǘƻ ŎƻƳƻ ά.ŀƭƭȅ´ǎ [ŀǎ ±ŜƎŀǎέΣ ǎŜƴŘƻ 
que foram instalados: sistema de chuveiros automáticos e sistema 
automático de alarme e detecção de incêndio; 

Å3 meses após esta catástrofe, um outro hotel em Las Vegas se 
incendiou, mas com danos menores, graças, em parte, ao incêndio 
do MGM Hotel ; 

ÅPor conta desse incêndio os Códigos de Segurança contra Incêndio 
foram revisados e aperfeiçoados. 




